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A) Generalităţi 

A1 Semnificaţia simbolurilor 

Notele din acest manual sunt marcate cu simbolurile:  

 
XXXXX 

Pericol/ Precauţie/ Avertisment  
...atrag atenţia asupra unei situaţii periculoase care ar putea conduce la moartea 
sau accidentarea gravă a persoanelor şi/sau la avarii în reţeaua de conducte. 

 

Notă  
...indică o instrucţiune care trebuie respectată obligatoriu. 

 

Informaţie 
… redă idei şi recomandări utile  

Nerespectarea acestor note, atenţionări şi avertismente poate avea urmări grave şi poate conduce la 
anularea garanţiei producătorului. 

 

A2 Utilizarea conform destinaţiei 

După montarea între flanşele unui segment de (reţea) conducte, vanele fluture din seriile Z, F, M, T, TW 
şi BE  servesc la blocarea, trecerea sau reglarea fluxului unui mediu în limitele de presiune şi de tempe-
ratură maxim admise. 

Limitele de presiune şi de temperatură maxim admise (în funcţie de materialul carcasei/materialul de 
căptuşire) sunt marcate pe plăcuţa de identificare a armăturii cu TS şi PS (vezi capitolul A3).  

Se admite ca armătura să fie pusă în funcţiune numai cu condiţia respectării prevederilor din următoare-
le documente: 

• <Declaraţiile referitoare la Directivele CE> – vezi mai sus 
prezentele instrucţiuni de montaj / utilizare.  

Utilizarea armăturii într-un  -mediu ambiant periculos este admisă numai dacă  
► beneficiarul a specificat acest lucru.  
 
Nerespectarea <utilizării conform destinaţiei> constituie o neglijenţă majoră şi scuteşte producătorul 
EBRO-Armaturen de garantarea produsului.  
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A3 Marcarea vanelor fluture 
Fiecare vană fluture este marcată cu următoarele date aplicate pe carcasă sau pe plăcuţa de identifica-
re: 
pentru Marcare Observaţie 
Producător  EBRO-ARMATUREN Pentru adresă consultaţi pagina 2 <Cuprins> 
Tipul armăturii. de exemplu: Z011 (marcaj pe carcasă), vezi prezentarea generală de la pagina 1 
Conformitate CE Conformitatea cu Directiva pentru echipamente sub presiune, 

97/23CE 
Cod 0036 "Instituţia desemnată conform directivei UE = TÜV Süddeutschl. 

SN (serie de fa-
bricaţie) 

de exemplu: 
123456/012/001   *) 

cifrele 1-6: codul specific companiei EBRO, cifrele 7-9: poziţia din 
comandă, 
cifrele 10-12: numărul curent aferent unei poziţii din comandă 

DN DN (şi o valoare nume-
rică) 

(marcaj pe carcasă), de exemplu: DN80  

PN de exemplu: PN 16 este treapta-PN necesară pentru contraflanşă 
Limite de tempe-
ratură  

TS (şi valoare numeri-
că) 

valorile numerice pentru limita de utilizare superioară şi inferioară   

Presiunea maxim 
admisă  

PS (şi o valoare nume-
rică) 

valoarea numerică exprimată în bar (la temperatura camerei)  

Material 

de exemplu: EN-JS 1030 (marcaj pe carcasă) materialul carcasei 
de exemplu: 1.4408 (pe plăcuţa de identificare) materialul discului clapetei 
de exemplu: 1.4104 (pe plăcuţa de identificare) materialul arborelui  
de exemplu: NBR (pe plăcuţa de identificare) materialul de căptuşire  

*) Notă: Anul de fabricaţie este cuprins - codificat- în seria de fabricaţie. 

Plăcuţa de identificare nu trebuie acoperită, pentru a putea fi identificată armătura montată. 

A4 Transportul şi depozitarea 
În vederea transportului profesional, se vor respecta următoarele: 

• Armătura se va păstra până la utilizare (montaj) în ambalajul original. 
• Armătura se va depozita în spaţii închise şi se va proteja de impurităţi şi umiditate. 
• Centurile de siguranţă vor fi ancorate conform figurilor de la 1 la 3,  

 

 

Nu suspendaţi armăturile cu gabarit mare de reductor sau de mecanismul de 
acţionare! 
Protejaţi discul clapetei şi suprafeţele de etanşare ale flanşelor contra deteriorărilor de 
orice natură 

 

 

În ISO 2230 sunt descrise detaliat condiţiile de depozitare a pieselor căptuşite cu 
elastomeri (armătura în totalitate şi piesele de schimb aferente) şi durata de 
depozitare admisă. 

 

                                     
                            Fig.1        Fig. 2         Fig. 3  

 

Armăturile livrate fără mecanism de acţionare: 
Discul clapetei nu este asigurat împotriva dislocării. În consecinţă armătura trebuie tran-
sportată astfel încât discul să nu se deschidă din cauza unor solicitări exterioare (de e-
xemplu: vibraţii). 
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B) Montajul armăturii în conductă / verificarea la presiune  

 

Acest manual conţine instrucţiuni de siguranţă pentru prevenirea riscurilor 
previzibile la montajul armăturilor într-o reţea (de conducte).   
Completarea indicaţiilor de mai jos cu alte prevederi specifice, locale de prevenire a riscu-
rilor intră în responsabilitatea utilizatorului. Este asumată respectarea tuturor cerinţelor 
pentru acest sistem 

 B1 Instrucţiuni de siguranţă pentru montaj 
 

 

• Realizarea montajului armăturilor în reţea este permisă exclusiv personalului com-
petent. Persoanele competente în conformitate cu acest manual sunt persoanele 
care în baza calificării, a cunoştinţelor de specialitate şi a experienţei profesionale 
evaluează şi execută corect lucrările atribuite şi sunt în măsură să recunoască şi să 
elimine posibilele pericole. 

• După montare, funcţia armăturii trebuie să corespundă cu funcţia descrisă în  
<Utilizarea conform destinaţiei> din capitolul A2. 

•  Nu se admite presurizarea unei armături care este blocată într-o anumită pozi-
ţie(dorită) fără a fi acţionată . 

• Acţionarea unui mecanism de acţionare montat pe o armătură este permisă numai 
dacă armătura este racordată pe ambele părţi de un segment de conductă sau a-
parat - orice altă acţionare executată anterior racordării presupune pericol de strivi-
re şi cade exclusiv în responsabilitatea utilizatorului. 

• <Armătura de capăt> care închide un tronson de conductă sub presiune, trebuie a-
sigurată cu un capac orb astfel încât să nu poată apărea scurgeri în exterior. 

•  

B2 Condiţiile pentru montajul în conducte  

• Asiguraţi-vă că materialele şi clasa de presiune a vanelor fluture montate corespund condiţiilor de 
utilizare prevăzute. Vezi marcajul corespunzător de pe plăcuţa de identificare (capitolul A3) 

• De regulă, vana fluture trebuie prevăzută cu o manetă/roată de manevră sau un mecanism de ac-
ţionare şi să fie reglată gata de funcţionare .  
Doar în cazuri speciale, o vană fluture se livrează  fără mecanism de acţionare, cu scopul de a fi 
montat ulterior.  

• O vană fluture fără deteriorări vizibile, rezultate în urma transportului  trebuie depozitată şi tran-
sportată în ambalajul său original, din fabrică şi trebuie despachetată nemijlocit numai înaintea 
montajului în tronsonul de conductă. 

 

Precau-
ţie 

Marginea exterioară a discului clapetei este prelucrată cu precizie pen-
tru a asigura etanşeitatea unei vane fluture (închise). Trebuie asigurat 
faptul că această suprafaţă nu se va deteriora pe parcursul manevrelor 
din timpul montajului. 

• Clapetele cu flanşă se montează la sau între flanşe conform EN 1092-1 sau EN 1759-1, cu bag-
hete de etanşare de formă A sau B care trebuie prelucrate plan-paralel şi aliniate. Utilizarea altor 
flanşe şi/sau baghetelor de etanşare de altă formă trebuie aprobată în comanda confirmată trimisă 
de producătorul - EBRO Armaturen. 

• Lăţimea netă de gabarit a contraflanşei trebuie să permită existenţa unui spaţiu suficient pentru 
discul clapetei în poziţia deschis, astfel încât aceasta să nu se deterioreze în timpul basculării 
înspre exterior şi să devină astfel inutilizabil.  
Vezi tabelul.   dimensiunile pot varia în funcţie de tipul constructiv 
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         Diametrul interior minim necesar Di al contraflanşei 
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 
Ø Di 51 51 80 103 124 151 196 245 296 334 385 438 484 560 

 

• Toate suprafeţele interioare ale armăturii trebuie să fie curate - lipsite de particule dure/ascuţite.  
De asemenea, tronsoanele de conducte de pe ambele părţi trebuie să fie curate : Pentru spălarea 
unei conducte echipate cu armătură se va respecta nota din secţiunea B3. 

 

 

Dacă nu se îndepărtează impurităţile (stropi de sudură, particulele de rugină etc.) , s-ar 
putea deteriora suprafaţa de etanşare a discului clapetei: Armătura devine neetanşă şi în 
cel mai rău caz, inutilizabilă.   

• Vana fluture se livrează reglată în poziţia (aproape) închisă şi trebuie montată tot în această 
poziţie, pentru a proteja suprafaţa de etanşare a discului faţă de posibile deteriorări. 

• Capetele conductei trebuie aliniate şi trebuie să aibă suprafeţe de racordare planparalele.   

 

În cazul clapetelor centrice este interzisă folosirea garniturilor de flanşă:   
În condiţii normale nu este necesară montarea garniturilor de flanşă suplimentare. 
Suprafeţele de etanşare din carcasa vanei fluture sunt căptuşite cu elastomeri sau 
polimeri, garantând astfel etanşarea îmbinării cu flanşe.  
În acest scop contraflanşele trebuie să aibă suprafeţe de etanşare netede şi integre, de 
exemplu, de forma A sau B, conform standardelor EN 1092-1 sau EN 1759-1.  
Utilizarea altor tipuri de flanşe trebuie stabilită de comun acord cu producătorul. 

B3 Etapele de lucru la montaj 
 

 

Căptuşeala carcasei nu trebuie să intre în contact cu substanţe de lubrifiere, de curăţare 
sau de orice alt tip, a căror adecvare nu a fost dovedită în scris, respectiv confirmată de 
către EBRO-Armaturen.  
Substanţele neadecvate pot duce la formarea de impurităţi, umflare sau avariere! 

• Armătura şi mecanismul de acţionare se verifică să nu fie deteriorate în urma transportului. Nu 
este permisă montarea vanelor fluture şi a mecanismelor de acţionare deteriorate. 

• Poziţia de montaj ideală pentru clapetă este cu arborele clapetei în poziţie orizontală. Pe cât po-
sibil, reductorul  
 nu va fi amplasat direct sub armătură: Scurgerile provenite de la arbore ar putea deteriora reduc-
torul sau mecanismul de acţionare.  

• La montarea între flanşe, vanele fluture trebuie centrate atent în timpul montajului cu ajutorul şu-
ruburilor flanşă. Pentru şuruburile flanşă respectaţi de asemenea instrucţiunile din secţiu-
nea D5! 

• Dacă în cazuri speciale, vana se livrează fără dispozitiv de acţionare - ea trebuie montată în pozi-
ţie închisă şi lăsată aşa până la montarea ulterioară a mecanismului de acţionare. Producătorul 
mecanismului de acţionare trebuie să livreze produsul împreună cu instrucţiunile de montaj. Cu-
plul nominal trebuie adaptat armăturii, iar limitatoarele de cursă "DESCHIS" şi "ÎNCHIS" trebuie 
reglate corect. 

 
Avertism

ent 

Trebuie să vă asiguraţi că vana fluture nu se va presuriza înainte de montarea me-
canismului de acţionare. 

• Vanele fluture pot fi montate indiferent de sensul de curgere al mediului. 
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Vane cu acţionare pneumatică <fail safe> (cu arc de deschidere):  
Pentru a fi introdus între contraflanşe, un mecanism de acţionare <fail safe> cu arc de 
deschidere trebuie adus în poziţia "închis" cu ajutorul unui racord la aer comprimat (e-
ventual provizoriu). Trebuie respectate instrucţiunile de montaj pentru mecanismul de 
acţionare şi trebuie să vă asiguraţi că discul clapetei nu poate fi deschis brusc, acci-
dental (pericol de accidentare!). 

• După montaj, înainte de a închide prima oară armătura discul clapetei trebuie deschis pentru a 
spăla conducta, în vederea asigurării curăţeniei tronsonului de conductă  .  

 

Înainte de prima închidere a vanei, trebuie îndepărtate  din tronsonul de conductă 
impurităţile dure/abrazive (stropii de sudură, particule de rugină etc). 

• În cazul montajului vanei la capătul tronsonului de conductă: 

 
Pericol! 

Dacă vana fluture se montează ca armătură de capăt şi se presurizează, trebuie 
închisă cu o flanşă oarbă, pentru a preveni accidentarea persoanelor şi daunele 
materiale în cazul scurgerilor şi/sau deschiderii nepermise a vanei. 

• Pentru racordarea unui mecanism de acţionare la unitatea de comandă de pe partea instalaţiei, 
trebuie consultate  
instrucţiunile corespunzătoare de la producătorul  

 

 

Un reductor sau un mecanism de acţionare se reglează în conformitate cu 
datele de exploatare indicate în comandă:  
Reglajul limitatorului de cursă "ÎNCHIS" al unei armături noi nu trebuie modificat atât 
timp cât armătura închide etanş. 

 
Notă 

Numai pentru vane fluture cu acţionare electrică  
Trebuie să vă asiguraţi că în poziţiile finale mecanismul de acţionare se decuplează 
prin semnalul emis de întrerupătorul de capăt de cursă. Pentru transmiterea unui 
mesaj de eroare trebuie folosit semnalul emis de un comutator de cuplu. Defecţiu-
nea trebuie remediată cât mai repede posibil, vezi secţiunea C3 <Remedierea erori-
lor>. 
Pentru instrucţiuni detaliate consultaţi manualul mecanismul de acţionare electric. 

• La încheierea montajului trebuie realizat un control al funcţionării: O vană fluture cu manetă sau 
roată de manevră trebuie să funcţioneze lin pe întregul domeniu de rotaţie la o acţionare manuală 
obişnuită.  
Un mecanism de acţionare montat la vana fluture trebuie să se deplaseze fără şocuri în poziţiile 
<DESCHIS> sau <ÎNCHIS> cu datele de comandă indicate respectiv al comenzilor date.  

• Comenzile executate eronat pot reprezenta pericole şi pot provoca daune în reţeaua de conduc-
te.  

Defecţiunile identificabile trebuie remediate obligatoriu înainte de punerea în funcţiune a armătu-
rii. Consultaţi de asemenea secţiunea C3 <Remedierea defectelor> 

B4 Verificarea la presiune înainte de/la punerea în funcţiune  

Toate vanele fluture au fost supuse unui control final dispus de producător, din fabrică, conform standar-
dului EN12266-1.  
Pentru verificarea la presiune a armăturii în reţea sunt valabile condiţiile de verificare specifice tronsonu-
lui de conductă, cu următoarele restricţii: 

• Presiunea de control a unei armături nu trebuie să depăşească valoarea de 1,5x PS (conform 
plăcuţei de identificare a armăturii). Pentru aceasta discul clapetei trebuie să se afle în pozi-
ţia "deschis"  . 

• Dacă o vană fluture închisă este presurizată cu o presiune mai mare de 1,1x PS , există pe-
ricolul suprasolicitării componentelor interioare ale armăturii. Acest lucru trebuie evitat în orice 
caz.  
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B5 Informaţii suplimentare: Demontarea armăturii  
Trebuie respectate aceleaşi reguli de siguranţă ca în cazul reţelei (de conducte) şi al montajului (vezi 
secţiunea B1). 

• Verificaţi dacă conducta este deblocată, depresurizată şi golită 
• Închideţi complet clapeta, demontaţi şuruburile flanşă. Sprijiniţi flanşa cu o sculă.  
• Extrageţi clapeta (la scoaterea armăturii nu trebuie deteriorate suprafeţele de etanşare ale flan-

şelor) şi depozitaţi-o bine protejată. Protejaţi suprafeţele de etanşare. 
• Pentru ancorarea centurilor de siguranţă respectaţi secţiunea A4. 

 

 
Pericol  

Dacă o armătură trebuie demontată din conducte care transportă medii periculoase respectiv din in-
stalaţie: 
Componentele armăturii care au fost în contact cu produsul (discul clapetei, arborii şi inelul scaunu-
lui) trebuie decontaminate profesionist înainte de reparaţie. 

 

După demontarea armăturii: 
Căptuşeala carcasei nu trebuie să intre în contact cu substanţe de lubrifiere, de curăţare 
sau de orice alt tip, a căror adecvare nu a fost dovedită în scris, respectiv confirmată de că-
tre EBRO-Armaturen. 
Substanţele neadecvate pot duce la formarea de impurităţi, umflare sau avariere! 
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C) Instrucţiuni de utilizare  
Conform MRL 2006/42/CE (Directiva CE pentru maşini), proiectantul sistemului trebuie să elaboreze o 
analiză de risc detaliată. 
În vederea întocmirii analizei, producătorul EBRO-Armaturen va pune la dispoziţie următoarele docu-
mente: 
• prezentele instrucţiuni de montaj şi utilizare, 
• declaraţia referitoare la Directivele CE, anexată la sfârşit. 

 

Acest manual conţine instrucţiuni de siguranţă pentru utilizarea industrială a 
produsului, pentru riscurile previzibile pe parcursul utilizării armăturii.   
Responsabilitatea proiectantului/ beneficiarului este să completeze următoarele 
instrucţiuni cu altele speciale, specifice riscurilor caracteristice instalaţiei. 

C1 Instrucţiuni de siguranţă pentru utilizare şi întreţinere 

 

 
Pericol 

• Funcţia unei armături trebuie să corespundă cu funcţia descrisă în <Utilizarea con-
form destinaţiei> din secţiunea A2.  

• Condiţiile de utilizare trebuie să corespundă cu datele marcate pe plăcuţa de identi-
ficare a  
vanei fluture. 

• Efectuarea lucrărilor necesare la armătură este permisă numai personalului compe-
tent. Persoanele competente în conformitate cu acest manual sunt persoanele care 
în baza calificării, a cunoştinţelor de specialitate şi a experienţei profesionale eva-
luează şi execută corect lucrările atribuite şi sunt în măsură să recunoască şi să e-
limine pericolele potenţiale. 

• Înainte de desfacerea şuruburilor de închidere sau a şuruburilor de pe capacul car-
casei, respectiv înainte de demontarea întregii armături din tronsonul de conductă, 
va trebui să fie redusă la zero presiunea din reţea sau din tronsonul de conduc-
tă  pe ambele părţi ale armăturii, astfel încât mediul să nu se scurgă accidental din 
conductă.  

• Acţionarea unui mecanism de acţionare montat pe o armătură este permisă numai 
dacă armătura este racordată la ambele capete de un segment de conductă sau 
aparat - orice altă acţionare presupune pericol de strivire şi cade exclusiv în re-
sponsabilitatea utilizatorului. 

 
Pericol de 

strivire 

 

C2 Regimul manual / regimul automat 

Armătura închide prin acţionarea ei în sens orar şi deschide prin acţionarea ei în sens anti-orar. 
O vană fluture cu acţionare manuală necesită manevrarea cu forţe manuale obişnuite, fără prelungitoare 
ataşate la roata de manevră (fără "cârlig pentru ventil" sau alt dispozitiv similar)! 
O vană fluture prevăzută cu mecanism de acţionare va fi acţionată prin intermediul semnalelor emise de 
unitatea de comandă. Vanele fluture livrate din fabrică cu mecanism de acţionare sunt reglate precis din 
fabricaţie - acest reglaj al reductorului/acţionării nu trebuie modificat, atât timp cât armătura funcţionează 
ireproşabil.  
Singura întreţinere necesară este controlul vizual din exterior al etanşeităţii îmbinării cu flanşe, efectuat 
periodic - în cazul scurgerilor vezi secţiunea C3 <Remedierea defecţiunilor>. 

Se recomandă acţionarea periodică a vanelor fluture rămase permanent într-o anumită poziţie, pentru a 
asigura funcţionabilitatea acestora.  
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C3 Remedierea defecţiunilor 

 

Tipul avariei Măsură 

Scurgeri la îmbinarea 
cu flanşă  
 a conductei 

Se etanşează îmbinarea cu flanşă dintre carcasă şi conductă:   

Se vor respecta instrucţiunile din manualul de utilizare a conductei şi instruc-
ţiunile de montaj (vezi secţiunea D5) pentru respectiva armătură.  
Dacă scurgerea nu poate fi remediată prin strângerea flanşelor: 
asiguraţi-vă că flanşele conductei sunt aliniate şi sunt plan paralele– şi/sau în-
locuiţicăptuşeala carcasei. Respectaţi secţiunea B1 <Instrucţiuni de siguran-
ţă…> şi solicitaţi piesele de schimb, respectiv instrucţiunile necesare de la 
EBRO-Armaturen. 

Scurgeri la garnitura ar-
borelui 

 

În cazul în care garnitura arborelui nu este etanşă: 
 este necesară reparaţia: Înlocuiţi garnitura arborelui. Respectaţi instrucţiunile 
din secţiunile B1 şi C1 <Instrucţiuni de siguranţă…> şi solicitaţi piesele de 
schimb, respectiv instrucţiunile necesare de la EBRO-Armaturen. 

Scurgeri la garnitura de 
trecere (garnituri disc / 
garnitură tip manşetă) 

Verificaţi dacă armătura a fost închisă 100% cu cuplul de acţionare complet. 

Dacă armătura tot nu este etanşă în poziţia închisă: 
Deschideţi/închideţi de mai multe ori armătura sub presiune. 

Dacă armătura rămâne în continuare neetanşă: 
este necesară reparaţia: Înlocuiţi căptuşeala carcasei (manşeta). Respectaţi 
instrucţiunile din secţiunea C1 <Instrucţiuni de siguranţă…> şi solicitaţi piesele 
de schimb, respectiv instrucţiunile necesare de la EBRO-Armaturen. 

Defecţiune 

Demontaţi şi inspectaţi armătura (respectaţi instrucţiunile din secţiunile B1 şi 
C1 <Instrucţiuni de siguranţă…>). 

Dacă armătura este deteriorată: 
este necesară reparaţia: Solicitaţi piesele de schimb, respectiv instrucţiunile 
necesare de la EBRO-Armaturen. 
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D) Anexă tehnică / documentaţie de proiectare  
Notă:  

Această anexă nu este parte integrală a manualului de montaj şi utilizare, ea fiind numai un extras din catalogul companiei 
EBRO-Armaturen pentru acest tip de armătură - catalogul integral poate fi solicitat la adresele prezentate în cuprins. 

D1 Specificaţia tehnică a armăturii  

Vanele fluture de tip <centric> corespund normei din construcţii:  
► EN 593:  Vane fluture cu carcasă din materiale metalice 

 

D2 Raporturi p/t 

În funcţie de <PS> şi de materialele carcasei şi căptuşirii se admit următoarele valori maxime 
ale presiunilor de lucru în funcţie de temperatura de lucru: 
 
Notă: Valorile pot diferi în funcţie de tipul constructiv şi de material; limitele maxim admise ale presiunii şi temperaturii se găsesc în secţiunile A2 
şi A3. 
Nu sunt trecute toate tipurile şi dimensiunile; raporturile p/t pentru variantele constructive nereprezentate aici se pot obţine la cerere. 

 
        Tipul T211-A 

 
 
 
        Tipul T212-A 

 
 

Temperatura TS (°C) 
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Diagrama temperatură-
presiune 
 
pentru execuţiile cu instalaţii 
silicon elastomer 

Domeniul de aplicare al vidului la montarea flanşelor intermediare: până la 1mbar,  
de la -10° C până la 160 °C 

cu disc duplex 

DN 50 - DN 150 execuţie specială 

DN 50 - DN 300 

Temperatura sistemului TS (°C) 
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Diagrama temperatură-
presiune 
 
pentru execuţiile cu instalaţii 
silicon elastomer 

DN 350 până la 400 la montarea dintre flanşe (W) 

DN 450 până la 600, la montar 

dintre flanşe (W) 

DN 350 până la 600, la clapeta de capăt (L) 
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        Tipul T214-A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Tipul T200-C 
 

PTFE-Chemieklappe T200-C
mit Silikon Elastomereinlagen
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T 211-C und T 214-C, bei Einbau zwischen Flansche

T 214-C, DN50 bis 150, als Endklappe

T 214-C,  DN 200 bis 300, als Endklappe

DN 50 bis 150 Sonderausführung,
bei Einbau zwischen Flansche

 
 

Domeniul de aplicare al vidului la montarea flanşelor intermediare: până la 1mbar,  
de la -10° C până la 160 °C 

Temperatura sistemului TS (°C) 

la clapeta de capăt (L) 

DN 50 până la 150, la clapeta de capăt (L) 

DN 200 până la 300 

dintre flanşe (W) 

DN 50 până la 300, la montarea 

cu disc duplex 

DN 50 - DN 150 execuţie specială 
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Diagrama temperatură-
presiune 
 
pentru execuţiile cu instalaţii 
silicon elastomer 

Temperatura sistemului TS (°C) 

Clapetă la inst. chimice - PTFE de tipul 
T200-C cu instalaţie silicon elastomer 
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DN 50 - DN 150 execuţie specială, 
la montarea între flanşe 

T 211-C şi T 214-C, la montarea între flanşe 

T 214-C, DN50 până la 150, la clapeta de capăt 

T 214-C,  DN 200 până la 300, la montarea între flanşe 
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 DIAGRAMA PRESIUNE-TEMPERATURĂ,  
 tipurile Z011-A / Z014-A DN50- DN300 
  pentru varianta de execuţie cu manşetă EPDM EBRO-Standard „negru“  
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 PS (bar) 

 

Treapta de presiune a 
discului 

(bar) 
Z011-A / Z014-A  

între flanşe 
1. 3 3 
2. 6 6 
3. 10 10 
4. 16 16 
5. 19,2  (full rating pressure)  16 

 

D3 Schiţă / Listă de piese  

Schiţele armăturilor şi listele de piese specifice pot fi descărcate din  
meniul EBRO „Downloadmenue“.  

(www.ebro-armaturen.com) 

D4 Piesele de schimb 

În fişele tehnice descrise în listele de piese de la secţiunea D3 figurează piese de schimb 
marcate cu nota„(piesă de schimb recomandată / recommended spare part)“. Se admite 
doar montajul pieselor originale EBRO. Solicitaţi piesele de schimb, respectiv instrucţiunile 
necesare de la EBRO-Armaturen. 

D5 Şuruburi pentru flanşă la armături centrice 

Şuruburile pentru flanşă corespunzătoare armăturilor şi instrucţiunile de montaj se găsesc în 
normele interne de lucru EBRO ARMATUREN - de la EW1806 până la EW1810 şi EW1830 ş.u. 
Acestea pot fi descărcate din meniul „Downloadmenue“ (adresa se găseşte la pagina 2, respec-
tiv în linkul menţionat mai jos). 

(www.ebro-armaturen.com) 
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Temperatura sistemului TS (°C) 
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Declaraţie conform Directivelor CE 
 

Producătorul   EBRO Armaturen 
Gebr. Bröer GmbH 

Karlstrasse 8 
58135 Hagen 

Germania 
 
declară că armăturile 

- vane fluture EBRO de tip constructiv centric şi excentric 
din seriile Z, F, M, T, TW, BE şi seria HP 

 
sunt fabricate conform cerinţelor următoarelor standarde: 

EN 593  
prEN 12100:2009 

Standardul de produs - Vane fluture cu carcasă metalică 
Securitatea maşinilor - Noţiuni de bază, principii generale de 
construcţie  

 
În acest sens, sunt disponibile următoarele documentaţii pentru produs: 

documentaţii de proiectare, fişe tehnice, pagini din catalog 
 
Aceste produse corespund următoarelor Directive: 

Directiva pentru echipamente sub presiune 97/23 CE (DGRL) [este în vigoare dacă se aplică art. 3 
din aliniatul 1.3 sau art. 3 din aliniatul 3] 
Armăturile sunt în conformitate cu prevederile acestei Directive. Procedura de evaluare a conformităţii utilizată conform 
anexei III a Directivei referitoare la echipamente sub presiune 97/23 CE este 

- Pentru categoria I Modulul A 
- Pentru categoriile II şi III Modulul H 

- Pentru categoria IV Modulele B + D 

Denumirea instituţiei desemnate: TÜV Süd Industrie Service GmbH Cod identificare 0036 
 
Directiva pentru maşini 2006/42 CE (MRL) [este în vigoare în condiţia în care armătura este acţionată altfel decât 
manual.] 
1. Produsele sunt "maşini incomplete" în sensul articolului 2 g) al prezentei Directive 
2. Tabelul de pe ultima pagină indică dacă şi în ce măsură sunt îndeplinite cerinţele stabilite de prezenta Directivă 
3. Această declaraţie este o declaraţie de încorporare în sensul prezentei Directive 

 
Pentru conformitatea cu Directiva menţionată mai sus, sunt în vigoare următoarele: 

1. Utilizatorul trebuie să respecte <utilizarea conform destinaţiei>, care este definită în documentul ataşat livrării cu tit-
lul „Instrucţiuni originale de montaj şi de exploatare“ (BA 1.0-DGRL/MRL, respectiv BA 3.0-DGRL/MRL ) şi trebuie 
să respecte toate instrucţiunile din acest manual. 
În caz special, nerespectarea prezentei instrucţiuni poate conduce la absolvirea producătorului de garantarea pro-
dusului. 

2. Punerea în funcţiune a armăturii (şi a mecanismului de acţionare montat, dacă este cazul) este interzisă atât timp 
cât lipseşte din partea părţilor responsabile declaraţia de conformitate referitoare la reţeaua în care se montează 
armătura, în concordanţă cu toate Directivele CE menţionate mai sus. Pentru mecanismul de acţionare menţionat 
mai sus se ataşează o declaraţie proprie. 

3. Producătorul EBRO-Armaturen a efectuat analizele de risc necesare şi s-a documentat cu privire la acestea; perso-
ana responsabilă pentru documentaţia disponibilă este domnul Bernhard Mitschke din cadrul companiei EBRO-
Armaturen. 
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Producător EBRO ARMATUREN Gebr. Bröer GmbH, D58135 Hagen 
declară că armătura vană fluture EBRO în variantă constructivă cu ax centric şi ax excentric  
corespunde următoarelor prevederi: 
Cerinţele conform anexei I a Directivei CE pentru maşini 2006/42/CE 

1.1.1, g)  Utilizare conform destinaţiei vezi instrucţiunile de montaj şi utilizare  
1.1.2.,c) Avertismente împotriva utilizării ne-
corespunzătoare vezi instrucţiunile de montaj şi utilizare  

1.1.2.,c) Echipament de protecţie necesar acelaşi ca pentru tronsonul de conductă în care se montează armătura 

1.1.2.,e) Accesorii nu este nevoie de scule speciale pentru înlocuirea pieselor uzate 

1.1.3  Piese în contact cu mediul 
toate materialele care intră în contact cu mediul sunt menţionate în fişele tehnice corespunzătoare 
tipului şi în comanda confirmată. Se pleacă de la premisa efectuării analizei de risc corespunzătoa-
re de către utilizator. 

1.1.5 Manevrarea îndeplinită prin instrucţiunile montaj şi utilizare  

1.2 şi 6.2.11 Unitatea de comandă 
în responsabilitatea beneficiarului - în conformitate cu instrucţiunile referitoare la mecanismul de 
acţionare  

1.3.2 Prevenirea riscului de spargere 

pentru piesele armăturii rezistente la presiune: dovedit prin certificatul de conformitate conform 
DGRL 97/23 EG (Directiva pentru echipamente sub presiune). 
pentru piesele operaţionale: garantat în cazul utilizării mecanismului de acţionare conform destina-
ţiei  

1.3.4 Colţuri şi muchii ascuţite condiţie îndeplinită          

1.3.7/.8 Pericol de accidentare din cauza 
componentelor mobile 

condiţie îndeplinită în cazul utilizării conform destinaţiei  
întreţinerea şi reparaţia numai cu armătura/mecanismul de acţionare în repaus          

1.5.1 – 1.5.3 Alimentarea cu energie electri-
că în responsabilitatea beneficiarului - vezi şi instrucţiunile referitoare la mecanismul de acţionare 

1.5.5 Depăşire admisă. Temperatură vezi avertismentul din instrucţiunile de montaj şi utilizare, secţiunea <utilizarea conform destinaţiei> 

1.5.7 -Explozie  -se impune protecţia. Trebuie convenită în mod expres în cadrul contractului de achiziţionare. 
În acest caz:  utilizarea exclusiv în condiţiile conform marcajului armăturii 

1.5.13 Emisia de substanţe periculoase nu este cazul             

1.6.1 Întreţinere vezi manualul de utilizare. stocul de piese de uzură se va clarifica cu EBRO-Armaturen. 

1.7.3 Marcaj 
Armătură:   conform instrucţiunii de montaj.  
Mecanism de acţionare:    conform instrucţiunii de montaj. 

1.7.4 Manual de utilizare 
completările necesare pentru instrucţiunile complete referitoare la <maşina completă> sunt cu-
prinse în documentul cu titlul Manual de utilizare, vezi secţiunea C din instrucţiunile de montaj şi 
utilizare 

Cerinţe conform anexei III 
armătura nu este o <maşină completă>: fără marcaj CE pentru dovada conformităţii cu MRL (direc-
tiva CE referitoare la maşini) 

Cerinţe conform anexelor IV şi VIII-XI nu este cazul 

Cerinţe conform prEN 12100:2009 

1. Domeniu de utilizare 

analiza de risc pentru armătură/mecanism de acţionare a fost elaborată pentru <maşină incomple-
tă>. 
Analiza a fost întocmită în baza standardului de produs EN593: <Vane fluture cu carcasă metali-
că> dotată cu mecanism de acţionare conform EN15714-2 sau EN15714-3 , clasa A. 
în continuare, analiza se bazează pe utilizarea industrială şi experienţa medie > de 20 de ani pri-
vind utilizarea armăturii de tipul menţionat mai sus. de aici rezultă indicaţiile şi avertismentele in-
cluse în instrucţiunile de montaj şi utilizare menţionate mai sus. 
Notă: 
Trebuie pusă condiţia conform căreia utilizatorul este obligat să întocmească o analiză de risc adaptată special la 
modul de exploatare în cauză, conform capitolelor 4 la 6 ale standardului EN 12100 pentru tronsonul de conduc-
tă, inclusiv pentru armătura montată aici,  – acest document nu poate fi întocmit de către producătorul EBRO-
Armaturen pentru armăturile standard.  

3.20, 6.1 Construcţie caracterizată prin secu-
ritate inerentă 

vanele fluture sunt executate conform principiului <securităţii inerente>. 
Cu condiţia <utilizării conform destinaţiei>. 

Analiza conform secţiunilor 4, 5 şi 6  
Analiza a fost efectuată în baza experienţei producătorului privind funcţionarea defectuoasă docu-
mentată şi utilizarea necorespunzătoare în cadrul cazurilor de avarie (documentaţie conform I-
SO9001). 

5.3 Limitele maşinii 
limitele referitoare la maşina incompletă au fost prevăzute conform <utilizării conform destinaţiei>, 
atât pentru armătură, cât şi pentru mecanismul de acţionare  

5.4 Scoaterea din funcţiune, evacuarea ca 
deşeu nu intră în responsabilitatea producătorului 

6.2.2 Factori geometrici 
Acest capitol nu este relevant deoarece în condiţia utilizării conform destinaţiei, armătura şi meca-
nismul de acţionare includ piesele operaţionale.  

6.3 Instalaţii tehnice de protecţie sunt obligatorii numai pentru mecanismele de acţionare speciale - vezi confirmarea comenzii. 

6.4.5 Manual de utilizare 
deoarece armăturile cu acţionare lucrează "automat" conform comenzilor unităţii de comandă, în 
manualul de utilizare sunt descrise acele aspecte care sunt <tipice armăturilor> şi trebuie puse la 
dispoziţia producătorului (reţelei) de conducte 

7 Analiza de risc 
analiza de risc a fost efectuată de producătorul EBRO-Armaturen conform anexei VII, B) şi este 
documentată conform MRL (Directiva CE referitoare la maşini), anexa VII B). 

 


